
BINNENLUCHTKWALITEIT CO2

In hoeveel scholen werd het 
onderzoek uitgevoerd?

NIVEAU
OKT 
2021

DEC - APR
2022

BAO 41 47

BUBAO 3 5

SO 12 25

BUSO 3 4

TOTAAL 59 81

Meetresultaten in verschillende 
leslokalen

Beschikt de school over een 

risicoanalyse (RA) voor 

binnenluchtkwaliteit?

73%
22%

Wie werd betrokken bij het opstellen van de RA voor 

binnenluchtkwaliteit? 

INTERNE DIENST

EXTERNE DIENST

TECHNISCH ADVISEUR/ 
COÖRDINATOR

LERAREN

LEERLINGEN

58% JA

73% JA

Voert de school 
doeltreffende maat-

regelen uit om een goede 
binnenluchtkwaliteit te 

garanderen? 

OKT 2021

DEC-APR 2022

Evalueert de school 
de effectiviteit van de 

genomen 
maatregelen? 

OKT 2021

DEC-APR 2022

Beschikt de school 
over eigen CO2-
meettoestellen?

OKT 2021

DEC-APR 2022

Voert de school zelf 
CO2-metingen uit?

OKT 2021

DEC-APR 2022

83% JA

74% JA

75% JA

93% JA

88% JA

84% JA

85% JA

84% JA

≤900 ppm
900 ppm - 1200 ppm
≥ 1200pm

100%

12%

OKT 2021 
DEC-APR 2022

41%

26%

3%

59%

10%

22%

17%

4%OKT 2021 
DEC-APR 2022

86%

12%

2%


